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RESP. TÉCN.:
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Á TERRENO:

 Projeto Arquitetônico de READEQUAÇÃO da Câmara Municipal
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(1800 W)
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2 (TOMADAS 1)
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(3160 W)
R+S

4 (AR 1)
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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 18
Iluminação (W)

600 3160
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

1 ILUMINACAO F+N B1 127 V 2 46 36 R 36 1.5 17.5 10.0
a 1 23 18 R 18 1.5 17.5
b 1 23 18 R 18 1.5 17.5

2 TOMADAS 1 F+N+T B1 127 V 3 2000 1800 S 1800 4 32.0 25.0
3 TOMADAS2 F+N+T B1 127 V 3 2000 1800 R 1800 4 32.0 25.0
4 AR 1 F+F+T B1 220 V 1 3511 3160 R+S 1580 1580 6 41.0 35.0

TOTAL 2 6 1 7557 6796 R+S 3416 3380 0

Legenda
a
a Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

a
1 18

CT
Luminária spot p/ fluor. compacta tripla - sobrepor

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2
600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

ARC30000

3160
4 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Projetos Complementares

Projeto Instalações Elétricas

Reforma e ampliação 
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